BIOR

% PARTIKAS DROSIBAS, DZIVMIEKU VESELIBAS
UN VIDES ZINATNISKAIS INSTITUTS

Diagnostikas centrs
Lejupes iela 3, Riga, LV-1076,
talr.+371 67620526, +371 67808972,

Atzinums Nr. A-64124.2018.01

Parauga nosaukums AVOTA UDENS

Testésanas parskata Nr. PV-2018-P-64124.01

fakss +371 67620434,
e-pasts: bior@bior.lv

Normativais raditajs/

Atzinums
(atbilst;

skaits

Raditajs Testésanas rezultats . . .

pielaujama norma neatbilst;
robezvértiba*)
Koliformu 1,6 X108 K\V/V/250 ml 0 KVV/250 ml neatbilst
skaits
Escherichia coli
skaits 1,2 x 103 KVV/250 ml 0 KVV/250 ml neatbilst
Zarnu enterokoku

9 KVV/250 ml 0 KvVv/250ml neatbilst

* Nemot véra testésanas rezultdta nenoteiktibu, rezultats var parsniegt pielaujamo normu.

Atzinums pamatojas uz: MK noteikumi Nr. 671 Dzerama tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates
prasibas, monitoringa un kontroles kartiba. Riga 2017. gada 14. novembri (prot. Nr.57 35.§), 1 pielikums
(Normativa dokumenta nosaukums, Nr., redakcija vai izdoSanas datums)
Atzinuma sagatavos$anas datums: 25.09.2018.
Atzinumu apstiprinaja: /eksperte / Renalda Kapteine (amats, vards, uzvards)
Dokuments satur e Zimogu Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita "BIOR" sagatavotais atzinums ir

derigs elektroniska vidé ar elektronisko zimogu. Atzinums papira formata (izdrukata veida) ir derigs, ja tas ir Partikas drosibas,
dzivnieku veselibas un vides zinatniskaja institlta "BIOR" noforméts ka apstiprinats dokumenta noraksts.

Atzinums nav derigs bez atbilstosa testéSanas parskata. Atzinums attiecas uz iesitito paraugu.
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